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EDITAL N.° 8- PCM/2017

QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO
1.° TRIMESTRE DE 2017

Paulo José Gomes Langrouva, Presidente da Cémara Municipal de Figueira de Castelo Rodrigo,

faz saber que:

Dando cumprimento ao disposto no n.° 1 do artigo 17.° do Decreto-Lei n.° 306/2007, de 27 de
Agosto, publicitam-se os resultados trimestrais obtidos nas andlises de demonstragcdo de
conformidade com as normas de qualidade de dgua, de acordo com o Plano de Controlo da
Quadlidade da Agua para Consumo Humano (PCQA), aprovado pela Entidade Reguladora dos

Servicos de Aguas e Residuos, (ERSAR), que se anexam go presente Edital.

Para constar e devidos efeitos, se publica o presente Edital e outros de igual teor, que vdo ser

afixados nos lugares publicos do costume.

Figueira de Castelo Rodrigo, 30 de maio de 2017.

Camaraq,

s e
f
(Paulo José GOH@T;HQI’OUVG;I

Compilado pelo sewvigo: Ideniificagdo da unidade organica Redigido pelo servigo: Identificacdo da unidade orgdnica
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Valor - ; 3
Parametro Paramétrico ¥dicte: obiidos N.° Andlises % Cumprimento NS Andless (RCQA) " zlai A
unidades VP) fixado n superiores VP do VP
( ] iiocaoey,  Miimo  Méximo P Agendadas  Realizadas ~ Realizadas
Escherichia coli (N/100 mi) 0 0 0 0 100% 8 8 100%
Bactérias corI:;])rmes (N/100 0 0 0 0 100% 8 8 100%
Desinfetante residual
(ma/l) — 0.4 1.6 — - 8 8 100%
Aluminic (pg/L Al) 200 <30 G2 NOTA 0 100% 5 5 100%
Amonio {mg/L NHs) 0.50 <0.1 <0.1 0 100% 5 5 100%
NUmero de colénias o 22 Sem alteragcae
°C (N/ml) anermal g o & i 5 i 1o
NUmero de colénias a 37 Sem alteragdo
°C (N/ml) anermal 0 0 - - 7 < 106%%
Cond”“"'g(‘;t%e; libieg 2500 160 460 0 100% 5 5 100%
Clostridium perfringens
(N/100ml) 0 0 o] 0 100% 5 5 100%
Cor (mg/L PtCo} 20 <5 <5 0 100% 5 5 100%
pH {Unidades pH) 265e=<9 73 7.7 0 100% 5 5 100%
Manganés (ug/L Mn) 50 <20 <20 0 100% 5 5 100%
Nitratos (mg/L NO;z)NoTa1 50 <4 <4 0 100% 1 1 100%
Oxidabilidade (mg/L O2) 5 <1.9 <19 0 100% 5 5 100%
Cheiro a 25°C {Factor de
diluicdo) 3 <] <] 0 100% 5 5 100%
Sabor a 25°C (Fator de
Giluicao) 3 <] <] (0] 100% 5 5 100% !
Turvacdo [NTU) 4 <0.5 <0.5 0 100% ) 5 100% :
Bemﬁfgjﬁ*’em 0.010 <00060  <0.0060 0 100% 2 2 e
Magnésio = — —
{mg/L Mg) <2.0 8 2 2 100%
Niguel (ug/L Ni} 20 <5 <5 0 100% 2 2 100%
Nitritos {mg/L NO2) 0.5 <0.04 <0.04 0 100% 2 2 100%
Fluoranthene
tug/L) — - — — - 2 2 100%
Benzo(b)fluoranteno (pg/L) — <0.006 <0.006 — - 2 2 100%
Benzolk)flucranteno (pg/L) == <0.006 <0.006 - — 2 2 100%
Benzo{ghijperienoc (ug/L) - <0.0060 <0.0060 — - 2 2 100%
Indeno(1,2,3- =3 by g
cd)pireno(ug/L) = <0.012 <0.012 2 2 100%
Trihalometancs - total
100 12.6 14.1 0 100% 2 2 100%
(wg/L}:
Cloroférmio{ug/L) — 4,51 6.42 — = 2 2 100%
Bromoformio(ug/L) e 0.23 0.54 s - 2 2 100%
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Dibromoclorometano

= 2.36 4,21 — — 2 2 100 |
(ug/L) =
Bromodiclorometano
g/l - 3.62 487 - -— 2 2
Raddo (Bg/L) 500 <10 18.8 0 100% 2 2

NOTA 1: Paréimetro (conservativo) analisado pela entidade gestora em alta (Aguas de Lisboa e Vale do Tejo, 5.A.).
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